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Главе администрации 
МО Демидовское 

(сельское поселение)
Суворовой С.В.

Контроль  за  качеством  питьевой  воды  в  6  населенных  пунктах  МО Демидовское  (сельское
поселение), а именно в п. Ильичево, д. Демидово, д. Мокрое, д. Шевертни, д. Аристово осуществляет
МУП ЖКХ района с привлечением испытательного лабораторного центра Федерального бюджетного
учреждения  здравоохранения  «Центр  гигиены  и  эпидемиологии  в  Владимирской  области»  и
испытательного  лабораторного  центра  Филиала  федерального  бюджетного  учреждения
здравоохранения  «Центр  гигиены  и  эпидемиологии  в  Владимирской  области»  (ФФБУЗ  ЦГиЭ  по
Владимирской области).

Контроль осуществляется на основании «Программы проведения производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий в МУП ЖКХ района» по микробиологическим, физико-химическим и радиологическим
показателям.

В  2021  году  произведено  3  физико-химических  и  3  микробиологических  исследований  из
артезианских  скважин,  а  также  7  физико-химических  и  7  микробиологических  исследований  на
разводящих сетях водопровода.

За  истекший  период  2022  года  произведено  5  физико-химических  и  5  микробиологических
исследований  из  артезианских  скважин,  а  также  5  физико-химических  и  5  микробиологических
исследований на разводящих сетях водопровода.

По  результатам  исследований  качество  питьевой  воды соответствует  СанПиН  2.1.4.1074-01
«Питьевая  вода.  Гигиенические  требования  к  качеству  воды  централизованных  систем  питьевого
водоснабжения. Контроль качества».

Для улучшения качества  питьевой воды подаваемой потребителям в 2022 г.  была произведена
модернизация (замена) водопроводных сетей в д. Мокрое.

           В случае появления у потребителей некачественной питьевой воды принимаются срочные меры
по  устранению  причин  ее  загрязнения:  проведение  профилактических  работ  по  промывке
водопроводных сетей и водозаборных колонок.
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